
Mise	  en	  contexte	  :	  
	  

Suite	  aux	  évènements	  survenus	  dans	  le	  Nord	  de	  la	  province	  au	  début	  de	  l’année	  2016	  indiquant	  
la	  présence	  de	  plomb	  dans	  l’eau	  d’une	  école,	  le	  ministère	  de	  l’Éducation	  de	  la	  Colombie-‐Britannique	  a	  
émis	  la	  recommandation	  à	  tous	  les	  conseils	  scolaires	  de	  revoir	  leurs	  programmes	  de	  gestion	  de	  la	  qualité	  
de	  l’eau	  afin	  d’assurer	  un	  suivi	  plus	  étroit	  de	  celle-‐ci	  et	  la	  mise	  en	  place	  de	  procédures	  adaptées	  à	  
l’éventuelle	  présence	  de	  plomb	  dans	  l’eau.	  
Le	  plomb	  dans	  l’eau	  est	  une	  inquiétude	  pour	  plusieurs	  écoles	  de	  la	  province	  et	  principalement	  dans	  les	  
écoles	  construites	  avant	  la	  révision	  du	  code	  de	  plomberie	  de	  la	  Colombie-‐Britannique	  en	  1989	  ou	  dans	  
les	  écoles	  dont	  la	  source	  municipale	  serait	  contaminée	  par	  une	  plomberie	  installée	  avant	  1989.	  	  
Le	  ministère	  de	  l’Éducation	  publiait	  en	  septembre	  2016	  une	  nouvelle	  politique	  en	  lien	  avec	  le	  suivi	  de	  la	  
qualité	  de	  l’eau	  dans	  les	  écoles	  demandant	  à	  tous	  les	  conseils	  scolaires	  de	  :	  
	  

1. Compléter	  chaque	  année	  des	  tests	  de	  qualité	  de	  l’eau	  dans	  le	  1/3	  (33%)	  de	  ses	  écoles	  afin	  
d’assurer	  la	  vérification	  de	  toutes	  les	  écoles	  sur	  une	  période	  de	  3	  ans.	  	  

2. Soumettre	  tous	  les	  résultats	  de	  tests	  effectués	  annuellement	  avant	  le	  30	  mars	  de	  l’année	  
scolaire	  en	  cours.	  	  

À	  la	  lumière	  des	  événements	  publiés,	  le	  CSF	  décidait,	  en	  mai	  2016,	  de	  tester	  toutes	  ses	  écoles	  
construites	  avant	  1989	  afin	  de	  vérifier	  s’il	  y	  avait	  présence	  ou	  non	  de	  plomb	  dans	  l’eau.	  Un	  résumé	  des	  
résultats	  obtenus	  ainsi	  que	  les	  recommandations	  émises	  suite	  à	  la	  réception	  de	  ceux-‐ci	  sont	  présentés	  
dans	  le	  tableau	  ici-‐bas.	  	  Il	  est	  à	  noter,	  qu’à	  titre	  préventif,	  le	  CSF	  avait	  recommandé	  la	  mise	  en	  place	  du	  
système	  de	  vidange	  de	  l’eau	  proposé	  par	  le	  Vancouver	  Coastal	  Health	  dans	  toutes	  les	  écoles	  concernées	  
jusqu’à	  l’obtention	  des	  dits	  résultats.	  	  	  
	  
Résultats	  des	  tests	  de	  qualité	  d’eau	  effectués	  en	  mai	  2016	  
	   École	  	   Échantillon	  1	   Échantillon	  2	   Échantillon	  3	   Priorité	  

(O/N)	  
Stratégie	  de	  
protection	  	  

1.	   Anne-‐Hébert	   Ok	   Ok	   Ok	   N	   N/A	  
2.	   des	  Grands-‐cèdres	  	   Supérieur	  

preflush	  
seulement	  	  

Ok	   n/a	   O	   Mise	  en	  place	  d’un	  
programme	  de	  
vidange	  de	  l’eau	  	  

3.	  	   des	  Navigateurs	   Ok	   Ok	   Supérieur	  
postflush*	  

O	   Mise	  en	  place	  d’un	  
programme	  de	  
vidange	  de	  l’eau	  

4.	  	   des	  Voyageurs	   Ok	   Ok	   Ok	   N	   	  
5.	  	   École	  du	  Pacifique	  	   Ok	   Supérieur	  

preflush	  	  
Ok	  	   O	   Mise	  en	  place	  d’un	  

programme	  de	  
vidange	  de	  l’eau	  

6.	  	   Franco-‐nord	   Ok	   Ok	   Ok	   N	   	  
7.	  	   École	  Jack-‐Cook	  	   Ok	   Supérieur	  

preflush	  
Ok	  	   O	   Mise	  en	  place	  d’un	  

programme	  de	  
vidange	  de	  l’eau	  

8.	   La	  Vérendrye	   Ok	   Ok	   Ok	   N	   	  
9.	  	   Les	  Aiglons	  	   Ok	  	   Ok	   Ok	  	   N	   	  
10.	  	   V-‐B/Sundance	   Supérieur	  

preflush	  et	  
postflush	  

Supérieur	  
preflush	  

Supérieur	  
preflush	  

O	   Achat	  d’eau	  
embouteillé	  

11.	  	   V-‐B/Lampson	   Supérieur	   Supérieur	  pre	   Supérieur	   O	   Achat	  d’eau	  



preflush	  	   et	  postflush	   preflush	   embouteillé	  
12.	  	   Rose-‐des-‐vents	   Ok	   Ok	   Ok	   N	   	  
13.	  	   Collines-‐d’or	   Supérieur	  

preflush	  
Supérieur	  
preflush	  

Supérieur	  
preflush	  

O	   Mise	  en	  place	  d’un	  
programme	  de	  
vidange	  de	  l’eau	  

14.	  	   des	  Pionniers-‐de-‐
Maillardville	  	  

Supérieur	  
preflush	  et	  
postflush	  

Supérieur	  
preflush	  

Supérieur	  
preflush	  

O	   Mise	  en	  place	  d’un	  
programme	  de	  
vidange	  de	  l’eau	  et	  
désactivation	  de	  la	  
fontaine	  
problématique	  	  

15.	  	   du	  Bois-‐Joli	   Supérieur	  
preflush	  

Supérieur	  
preflush	  

Supérieur	  
preflush	  

O	   Mise	  en	  place	  d’un	  
programme	  de	  
vidange	  de	  l’eau	  

16.	  	   de	  La	  Vallée	   Supérieur	  
preflush	  

	   	   	   Mise	  en	  place	  d’un	  
programme	  de	  
vidange	  de	  l’eau	  

17.	   des	  Sentiers-‐alpins	   Ok	   Ok	   Ok	   N	   	  
18.	   des	  Deux-‐rives	   Supérieur	  

preflush	  
OK	   Supérieur	  

preflush	  
O	   Mise	  en	  place	  d’un	  

programme	  de	  
vidange	  de	  l’eau	  

18.	  	   Côte-‐du-‐Soleil	   	   	   	   	   En	  attente	  des	  
résultats	  du	  SD	  
local	  

*Une	  erreur	  est	  survenue	  dans	  la	  manipulation	  des	  échantillons,	  pré	  et	  post	  ont	  été	  inversés	  	  	  	  
À	  titre	  informatif	  :	  	  
De	  façon	  générale,	  la	  procédure	  de	  vidange	  consiste	  à	  laisser	  couler	  l'eau	  de	  tous	  les	  robinets	  pendant	  5	  
minutes	  avant	  l'arrivée	  des	  élèves.	  	  
	  
Suivi	  :	  Écoles	  n’ayant	  pas	  été	  testées	  et	  devant	  être	  testées	  pendant	  les	  années	  scolaires	  2016-‐2017	  et	  
2017-‐2018.	  	  
	  
École	  des	  Deux-‐rives	  	  
École	  Mer-‐et-‐montagne	  
École	  Au-‐cœur-‐de-‐l’ile	  	  
École	  Sophie-‐Morigeau	  	  	  
École	  de	  L’Anse-‐au-‐sable	  
École	  André-‐Piolat	  
École	  des	  Glaciers	  
École	  Gabrielle-‐Roy	  
École	  Secondaire	  Jules-‐Verne	  	  
École	  Victor-‐Brodeur	  
École	  La	  Passerelle	  	  
École	  Océane-‐	  Le	  coordonnateur	  es	  bâtiments	  dit	  avoir	  effectué	  des	  tests,	  mais	  je	  n’ai	  pas	  de	  copie	  des	  
résultats.	  À	  vérifier	  avec	  lui	  
École	  Entre-‐lacs-‐	  Nous	  avons	  reçu	  une	  confirmation	  courriel	  sans	  résultats	  qu’il	  n’y	  avait	  pas	  de	  plomb	  
dans	  l’eau	  lors	  des	  tests	  effectués	  au	  printemps	  2016	  
École	  des	  Sept-‐sommets	  -‐	  Nous	  sommes	  déjà	  au	  courant	  de	  l’état	  de	  la	  qualité	  de	  l’eau	  et	  fournissons	  
des	  bouteilles	  




